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Servicii de mentenanta pentru instalatia de avertizare si detectie la incendiu — Sala de Sport
uTCs

OBIECTIVUL: Servicii de mentenanta pentru instalatia de avertizare si detectie la incendiu —

Sala de Sport

PRIN PROCEDURA CUMPARARII DIRECTE
prin intermediul catalogului electronic SEAP

1. Informatii generale despre autoritatea contractanta
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Lacul tei nr. 122
— 124, sector 2, cod fiscal 4266570, telefon/fax 021.242.12.08, cont virament
ROS55TREZ23F650601710101X deschis la Trezoreria Sector 2 Bucuresti, reprezentata prin
Rector Radu Sorin Vacareanu, in calitatea de Autoritate Contractanta, in conformitate cu
prevederile Le_gii’98/2016 art.7 alin,5; initiaza cumparare directa prin catalogul SEAP Servicii
de mentenanta pentru instalatia de avertizare si detectie la incendiu — Sala de Sport
Propuneri ale autor'i;cétii contractante referitoare la natura lucrdrilor de interventii:
Conform caiet de sarcini.
- 2. Serviciile de mentenanta pentru instalatia de avertizare si detectie la incendiu — Sala de Sport,
solicitate constau in in efectuarea operatiunilor, conform caietului de sarcini.
3. Sursa de finantare : Achizitia de servicii se va finanta din venituri proprii
4. Valoarea estimata fara TVA: 14.136,00 lei (fara TVA)
* Servicii de mentenanta pentru instalatia de avertizare si detectie la incendiu =

3.640,00 lei fara TVA
e 2 intereventii de fiecare tip = 2.100 lei fara TVA
® Echipament de Securitate = 8.396,00 lei fara TVA

5. Durata prestatiei: 5 luni, de la data semnarii contractului, dar nu mai tarziu de 31.12.2017.

[= }]

Modul de intocmire si prezentare a propunerii financiare: Ofertele financiare vor fi prezentate
separat, atat pe servicii cat si pe produse , conform caietului de sarcini, respectiv:
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¢ Servicii de mentenanta pentru instalatia de avertizare si detective la incendiu

¢ 2 intereventii de fiecare tip

e Echipament de Securitate ( se va oferta cate 1 {una) bucata din fiecare echipament,
conform ANEXA 1 a caietuiui de sarcini)

Ofertele financiare transmise atat pentru servicii cat si pentru echipamnt, se vor incadra

in valoarea estimata pe fiecare in parte (nu vor depasi valoarea estimate atat pe Servicii de
mentenanta pentru instalatia de avertizare si detectie la incendiu + cele 2 intereventii de
fiecare tip si cat si pe Echipament de securitate).

10.

11.

i

12,

13.

Ing. Marius CHIRICA, Diregtdr Administrativ Ing. Daniela Gheorghe, Sef $e

Vor fi luate in considerare ca oferte complete, ofertele operatorilor economici care au depus
oferte atat pe Servicii de mentenanta pentru instalatia de avertizare si detectie la incendiu +
cele 2 intereventii de fiecare tip si cat si pe Echipament de securitate.

Operatorului economic declarat castigator va fi cel care va oferta cel mai mic pret: Servicii de
mentenanta pentru instalatia de avertizare si detectie la incendiu + cele 2 intereventii de fiecare
tip + Echipament de Securitate

Modul de prezentare a ofertei tehnice: Conform caietului de sarcini, cerinte minime si
obligatorii.

Resurse umane: Pentru realizarea serviciilor ofertantul va nominaliza un respensabil pentru
derularea contractului. '
Conditii contractuale: se va intocmi un contract de servicii {pe 5 luni de 1a data semnarii
contractului, dar nu mai tarziu de 31.12.2017) + cele 2 interventii,_urmahd ca echipamentul de
securitate sa fie achﬂl'zitionat. online de la ofertantul de_qlarat'ééstigator, pe baza de comanda
ferma distincta. “

Garantia de bund executie: Cuantumuiga rantiei de buni executie este de 5% din valoarea fara
TVA a contractului. Autoritatea Contractanti are obligatia de a elibera/restitui garantia de buné
execufie conform art. 42, alin. (2) din H.G. 395/2016.

Conditii de plata: Plata serviciilor se va face in lei, in termen de 30 de zile de la data primirii

‘facturii. Factura va fi insotita de procesul verbal de receptie a serviciilor efectuate la adresa mai

-~sus mentionata.

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut: Servicii de mentenanta pentru instalatia de
avertizare si detectie la incendiu + cele 2 intereventii de fiecare tip si cat si pe Echipament de

securitate.
Motivatie: Serviciile care fac obiectul contractului nu se incadreaza in categoria proiectelor de’

iy f&‘nizitii Publice

»

complexitate ridicata .

Directia Administrativa, Serviciul Achizitii R
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CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI :

Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de verificare si mentenanti a sistemului de

securitate la incendiu la obiectivul: Sala de Sport - U.T.C.B. cu sediul in Bd. Lacul Tei nr. 143,

sect. 2, Bucuresti.

2. DEFINIREA PRESTATIEI SI CERINTELE PRIVIND TIMPUL DE INTERVENTIE

a. Verificiri generale/Mentenata preventivi — va include un nr. de 4 (o datéd la 3 luni)

interventii preventive/an i se va face conform unei planificari aprobati de coniractant

in zilele lucriitoare, in intervalul orar 07:30 — 15:30.

b. Mentenanta corectivi - interventie care se va face la sesizarea contractantului, in cazul

aparitiei unor defecfiuni in instalatie, astfel:

Pentru defectiuni majore - disfuncfionaliatea totala a sistemului -~
interventie in 4 ore de la sesizare 5i remediere in maxim 24 ore;
Pentru defectiuni minore - disfunctionaliatea partiali a sistemului -

interventie in maxim 24 ore si remediere in maxim 48 ore de la

sesizare.

3. PLANUL DE SERVICE

Planul de service va cuprinde urmétoarele operatiuni:

I. ¥Verificari generale/Mentenantii preventivi

- Examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defectiuni;

- Pregitirea centralei pentru o deconectare alternativi de scurti durati in vederea

verificdrii interne a acesteia;

- Deconectarea alternativi a alimentirii primare si a celei secundare a centralei;

- Examinarea circuitelor centralei pentru eventualele semne de supraincilziri, intreruperi

sau alte tipuri de defectiuni;

- Examinarea stéirii sursei primare alimentare;
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Examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare si remedierea legaturilor
imperfecte;

Reconectarea alimentirii §i repunerea centralei in modul de lucru normal;

Examinarea listei de evenimente accesind memoria centralei;

Verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor
huminosi, a afisajului si buzzeru-lui intern (prin apasare);

Preventiv se vor curdta contactele sursei de rezerva (acumulator).

Verificarea integrititii buclelor §i a numirului de componente din sistem;

Verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector, iar in cazul in care unul
sau mai mulfi detectori de fum au ajuns in pragul de prealarmi din cauza depunerii
diverselor particule din admosfera, se vor curita pentru aducerea lor la pragul normal;
Se vor actiona unul sau mai multe detectoare automate sau butoane manuale la alarmi
de incendiu pentru a observa corecta lor operare, afigare in cadrul centralei si actionarea
dispozitivelor auxiliare corespunzitoare.

Verificarea sirenelor. hupelor;

Se va verifica capacitatea de lucru a acumulatorilor in timp real conform datelor de

proiectare a sistemului prin deconectarea sursei principale de alimentare.

La fiecare verificare trimestriali se vor intocmi rapoarte de sistem in care vor fi

specificate starea sistemului i interventiile executate in cadrul lui.

IL _Testari functionale

Testarea stirii de alarma la incendiu va cuprinde:

Initierea §i resetarea unei stiri de alarm3 de incendiu de la un dispozitiv de deteciie;
Verificarea conformititii semmalizirii §i activitatea iegirilor spre echipamentele

auxiliare;

Testarea stérii de defect va cuprinde:

pierderea unei surse de alimentare electrica;
un scurtcircuit spre un circuit de detectie;
o intrerupere spre un circuit de detectie;

scoaterea unui detector/dispozitiv din bucla;
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Testarea stirii de deconectareva cuprinde:

deconectarea §i reconectarea unui circuit de detectie;
deconectarea secventiald a surselor de alimentare;

verificarea semnaliziirii corecte la centrald a deconectiirii accidentale a unui circuit de

semnalizare sonori;

Testarea acumulatorilor se va face prin trecerea sistemului in modul de avarie la alimentare cu

230V c¢.a. si consemnarea timpului descércérii acestora pe perioada probei, timp de descércare care

trebuie si fie in conformitate cu parametri de proiectare privind alimentarea cu surse de rezerva.

111, Verificari specifice/Mentenanti corectivi

identificarea tipului de defect;

Gistrea si analizarea cauzei care a produs defectul;

Intocmirea unui proces verbal de constatare a defectului. Acesta va cuprinde data si
intervalul orar in care a avut loc intervenfia, numele, prenumele st semndturile
personalului de interventie, echipamente, subanasamble din componenta sistemului care
trebuiesc inlocuite, descrierea pe scurt a cauzei care a produs defectul;

Notificarea interventiei in jurnalul de evenimente;

Aceste testiti vor fi menfionate in jurnalul de evenimente intocmit de prestator .

4. CONDITII CONTRACTUALE

Durata Contractului este de 5 de luni cu posibilitatea de prelungire cu inc3 2 luni.
Costurile interventiilor corective, vor fi plitite de citre contractant In baza unei comenzi
emise catre excutant, iar pretul subansamblelor si al pieselor de schimb impreuna cu
manopera aferent inlocuirii acestora vor fi conforme cu oferta financiar prezentati la
Capitolul 6. Totodatd, beneficiarul igi rezervd dreptul de a achizitiona piesele de schimb
de la alt furnizor, cu un pret mai mic decét al prestatorului, urménd s achite citre
acesta, doar valoarea manoperei de inlocuire.

Prestatorul va intocmi §i inainta spre validare beneficiarului, la inceputul derulérii
contractului, dar mu mai térziu de 5 zile lucritoare, graficul cu planificarea reviziilor de
mentenanti preventiva,

Prestatorul va informa contractantul inainte de a efectua orice interventie;
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Dupa fiecare interventie Prestatorul va inscrie in “Registrul de Evidenta al Sistemului”
un raport detaliat privind starea sistemului, care s¢ considera incheiata numai dupi
eliminarea completa a cauzelor care au dus la aparitia defectului si va intocmi un proces

verbal de interventie;
Prestatorul va intocmi si prezenta un raport detaliat al operatiunilor de service efectuate,

indicdnd propuneri concrete de imbunétitire a sistemului i a prestatiei.

5. CADRU LEGISLATIV

a.
b.

C.

Legea 319/2006 privind Legea securitatii ssi sdnititii in munca;

Ordin nr.87 din 06.04.2010 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor
care efectueazi lucriri in domeniul apériirii impotriva incendiilor;

Ordin pentru aprobarea listei standardelor roméne care transpun standarde europene
armonizate $i a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru
constructii - Monitorul Oficial al Roméniei nr.1.125/30.11.2004;

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor (aprobate cu nr. 775/22.07.1998);
[-18/2-2002 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor prin
Ordinul nr. 2014 din 18.12.2002;

Dispozitia generala din 14 iunie 2001 privind echiparea si dotarea constructiilor,
instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire a
incendiilor — DGPSI-003 aprobati cu OMI nr. 88/14.07.2001, publicat in Menitorul
Oficial Partea I nr.583/18.09.2001;

NP-118-99 “Normativ de siguranti la foc a constructiilor” indicativ aprobat prin Ordin
nr.27 din 07.04.1999;

NP 1-7/2002, Normativ pentru proiectarea executarea §i exploatarea instalatiilor de
stingere a incendiilor;

Legea 307din 12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor;

Ordinul nr.163/2007 din 28.02.2007 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.216 din

29.03.2007 pentru aprobarea Normelor Generale de Aparare Impotriva incendiilor.
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6. OFERTA FINANCIARA
Oferta financiar3 trebuie si contini:

a. COST MENTENANTA PREVENTIVA

Denumire Nr. interventii Tarif
4/an fara T'V.A.
Verificri generale 2 / semestru
Verificiri functionale 2 / semestru
TOTAL =

b. COST MENTENANTA CORECTIVA - ECHIPAMENTE CONFORM ANEXA 1

Denumire echipament Pret unitar Tarif Valoare totala
echipament Manopera
fara T.V.A. fara T.V.A. fard T.V.A,
TOTAL GENERAL =
Perioada Interval orar Timp de interventie la 4 ore | Timp de interventie la 24 ore
Tarif orar (lei/ora/echipi) Tarif orar (lei/ora/echipa)
fard T.V.A. fardi TV.A.
L-V 08%- 16%
L-V 16%0—24%
S, D, SL 08%- 16%
DIRECTOR TEHNIC,

Ing. Daniela Pjrvan

d\/
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ANEXA1

LISTA ECHIPAMENTE CE INTRA iN COMPONENTA SISTEMULUI
DE DETECTIE SI AVERTIZARE LA INCENDIU

Nr. Denumire componente
Crt.

1. Detector analog adresabil de fum seria XP95

2 Detector analog adresabil de temperatura seria XP95

8l Detector analog adresabil optic §i de temperaturé seria XP95

4, Soclu standard pentru detectoare analog adresabile

5. Soclu cu izolator pentru detectoare analog adresabile

6. Buton adresabil de alarmare seria XP95 de interior

7. Buton adresabil de alarmare seria XP95 de exterior

8. Carteli afisare adresa detectoare

9. Interfati adresabild comandi si monitorizaresirene convenfionale seria XP95

10. | Interfati adresabild de tip OUPUT — actionare iesire releu, seria XP95, cu o
iegire de releu fird potentiat

11. | Interfati adresabild de tip IMPUT/OUPUT - intrare/iesire, seria XP95, cu o
iesire de releu fird potential

12. | Interfati adresabild de tip SWITH MONITOR UNIT — monitorizarea stirii
unui contact liber de potential, seria XP95

13. | Siren# adresabilii de interior fira soclu, seria XP95

14. | Capac de culoare rogie pentru sireni adresabild

15. | Sirend adresabila cu flash, seria XP95 cu isolafor si soclu incorporate pentru
aplicatii de interior

16. | Sirend adresabilid cu flash, seria XP95 cu isolator si soclu incorporate pentru
aplicatii de exterior

17. | Acumulator 12V/12A

18. | Acumulator 12V/7A

19. Sursa de alimentare 24V/2,5A - module
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