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DOCUMENTATIE PENTRU ACHIZITIONAREA
Servicii de verificare si completare a instalatiei de hidranti la cladirile ce deservesc
spatiile de invatamant

OBIECTIVUL: Buna functionare a instalatiilor de hidranti din cadrul UTCB — d.p.d.v. al
securitatii muncii si PSI

PRIN PROCEDURA CUMPARARII DIRECTE

prin intermediul catalogului electronic SEAP

1. Informatii generale despre autoritatea contractanta

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Lacul tei nr. 122
— 124, sector 2, cod fiscal 4266570, telefon/fax 021.242.12.08, cont virament
RO55TREZ23F650601710101X deschis la Trezoreria Sector 2 Bucuresti, reprezentata prin
Rector Radu Sorin Vacareanu, in calitatea de Autoritate Contractanta, in conformitate cu
prevederile Legii 98/2016 art.7 alin.5, initiaza cumparare directa prin catalogul SEAP Servicii
de verificare si completare a instalatiei de hidranti la cladirile ce deserves spatiile de
invatamant.

Propuneri ale autoritatii contractante referitoare la natura serviciilor: Conform caietului
de sarcini.

2. Servicii de verificare si completare a instalatiei de hidranti la cladirile ce deserves spatiile de

invatamant solicitate constau in efectuarea operatiunilor, conform caietului de sarcini.
3. Sursa de finantare : Achizitia de servicii se va finanta din venituri proprii.
4. Valoarea estimata fara TVA: 10.696,27 lei (fara TVA)
e Servicii de verificari hidranti = 2.382,27 lei fara TVA

e Echipament de stingere a incendiilor = 8.314,00 lei fara TVA

5. Durata prestatiei: maxim 30 de zile, de la data semnarii contractului.
6. Modul de intocmire si prezentare a propunerii financiare: Ofertele financiare vor fi prezentate
separat, atat pe servicii cat si pe produse , conform caietului de sarcini, respectiv:
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e  Servicii de verificari hidranti
e Echipament de stingere a incendiilor
Ofertele financiare transmise atat pentru servicii cat si pentru echipamnt, se vor

incadra in valoarea estimata pe fiecare in parte( nu vor depasi valoarea estimate atat pe

Servicii de verificari hidranti cat si pe Echipament de stingere a incendiilor).

Vor fi luate in considerare ca oferte complete, ofertele operatorilor economici care

au depus oferte atat pe Servicii de verificari hidranti cat si pe Echipament de stingere a

incendiilor.

Operatorului economic declarat castigator va fi cel care va oferta cel mai mic pret:

Servicii de verificari hidranti + Echipament de stingere a incendiilor.

7.

10

11

12.

Ing. Marius CHIRICA, Director Administrativ Ing. Daniela Gheorghe, Seﬁs

Conditii specifice: Pentru realizarea serviciilor ofertantul va nominaliza un responsabil pentru
derularea contractului.
Toate aceste servicii si completari necesare, cerute de legislatia in vigoare, trebuie facute de o
firma autorizata. Firma autorizata care va executa serviciile cerute prin caietul de sarcini, va
elibera un certificate de garantie a serviciilor efectuate din care sa rezulte calitatea serviciilor
si termenul scadent pentru urmatoarea verificare necesara, conform normelor legislative si a
normelor situatiilor de urgenta actuale in vigoare.
Instructiuni de lucru:

e Se vor respecta tehnologiile specifice serviciilor de verificare a instalatiilor de hidranti

interiori si exteriori;
e Se vor respecta normele si instructiunile de protectie a muncii, in special, normele de
protectia muncii pentru astfel de servicii.

Receptia: Se va efectua in termen de 10 zile de la predarea beneficiarului a documentatiei
privind verificarile efectuate la locatiile ce fac obiectul caietelor de sarcini de catre executant,
in prezenta unei comisii constituita din reprezentantii ai beneficiarului si executantului.
Conditii de plata : Plata serviciilor se va face in lei, in termen de 30 de zile de la data primirii
facturii. Factura va fi insotita de procesul verbal de receptie a serviciilor efectuate.
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut: Servicii de verificari hidranti + Echipament de
stingere a incendiilor.
Motivatie: Serviciile care fac obiectul contractului nu se incadreaza in categoria serviciilor de
complexitate ridicata .

Directia Administrativa, Serviciul Achizit]i ci,
ricit Achizitii Publice

”
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ministrator financiar
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/ Ec. Nina Vaduva,
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DIRECTIA TEHNICA

CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini il constituie ,,Servicii de verificare si completare a
instalatiei de hidranti la cladirile ce deservesc spatiile de invatamant ”, in
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI, pentru urmatoarele
locatii:

* Instalatie hidrant cladire CFDPG — corp vechi Campus Tei - B-dul Lacul Tei,
Nr. 124, Sector 2, Bucuresti
* Instalatie hidrant cladire CFDPG — corp nou Campus Tei - B-dul Lacul Tei,
Nr. 124, Sector 2, Bucuresti
* Instalatie hidrant cladire Facultatea de HIDROTEHNICA —Campus Tei -B-dul
Lacul Tei, Nr. 124, Sector 2, Bucuresti
* Instalatie hidrant cladire ADMINISTRATIV — Campus Tei - B-dul Lacul Tei
Nr. 124, Sector 2, Bucuresti
* Instalatie hidrant cladire Bloc DECANATE — Campus Tei - B-dul Lacul Tei
Nr. 124, Sector 2, Bucuresti
* Instalatie hidrant cladire Facultatea de INSTALATII - B-dul Pache
Protopopescu, Nr.66, Sector 2, Bucuresti
* Instalatie hidrant cladire Facultatea de UTILAJ TEHNOLOGIC - Calea
Plevnei, Nr. 59, Sector 1, Bucuresti
* Instalatie hidrant cladire Laborator Protectia si Epurarea Apelor COLENTINA
— Str. Rascoala 1907, Nr.5, Sector 2, Bucuresti



* Instalatie hidrant cladire + instalatie hidranti exteriori SALA DE SPORT —
B-dul Lacul Tei, nr.143, Sector 2, Bucuresti
Aceste lucrari se incadreaza la cod CPV 45222300-2 — Lucrari de constructii

pentru instalatii de securitate.

2. DESCRIEREA INSTALATIILOR DE HIDRANT si LUCRARI PROPUSE :

* Instalatie hidrant cladire CFDPG — corp vechi +corp nou
21 buc. cutii hidrant
*Instalatie hidrant cladire Facultatea de HIDROTEHNICA
20 buc. cutii hidrant
*Instalatie hidrant cladire ADMINISTRATIV TESA
8 buc. cutii hidrant
*Instalatie hidrant cladire Bloc DECANATE
12 buc. cutii hidrant
*Instalatie hidrant cladire Facultatea de INSTALATII
24 buc. cutii de hidrant
*Instalatie hidrant cladire Facultatea de UTILAJ TEHNOLOGIC
10 buc. cutii de hidrant
*Instalatie hidrant cladire Laborator Protectia si Epurarea Apelor
COLENTINA 6 buc. cutii de hidrant
*Instalatie hidranti SALA DE SPORT
15 buc.cutii de hidrant interior
*Instalatie hidranti exteriori SALA DE SPORT
4 buc. hidrant exterior
Total : cutii hidrant utilate = 116 buc.

hidrant exterior = 4 buc.

Total 120 bucati



3. CONDITH SPECIFICE

Instalatii cu hidranti interiori

Normativul are prevederi detaliate privind hidrantii interiori, cu referiri la standardele
europene aplicabile. Pentru actualizarea prevederilor legislatiei din tara noastrd se
impune, pentru aceste produse, actualizarea listei standardelor ca referentiale,
cu standardele care intrd sub incidenta Directivei privind produsele pentru constructii
89/106/EEC, previzute in Jurnalul Oficial 4C 304 din 13 decembrie 2006, standarde
armonizate prin mandatul M 109, standarde mentionate ca referentiale in NP 086-05: SR
EN 671-1:2002 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor.

* Toate aceste lucrari si verificari necesare, cerute de legislatia in vigoare,
trebuie facute de o firma autorizata.
* Listele de completari si devizul de lucrari, ce se impun in urma verificarilor
instalatiilor de hidranti , vor fi intocmite de catre firma executanta impreuna cu
administratorul cladirii in care se afla instalatia de hidranti si cu un reprezentant al
Directiei Tehnice si supusa aprobarii conducerii U.T.C.B.Valoarea ce rezulta din
necesitatea completarii instalatiei de hidranti conform normativelor in vigoare va
fi aprobata si insusita ca plus valoare la valoarea contractului ce se va incheia intre
U.TC.B. si o firma autorizata.
* Firma autorizata care va executa lucrarile cerute in prezentul caiet de sarcini va

elibera un certificat de garantie a lucrarilor efectuate din care sa rezulte calitatea

lucrarilor si termenul sacadent pentru urmatoarea verificare necesara conform

legislatiei in vigoare si a normelor situatiilor de urgenta actuale.

4. INSTRUCTIUNI DE LUCRU

Prevederile privind intretinerea hidrantilor interiori:
Se vor verifica :
- Manevrabilitate robinete;
- Starea furtunului;
- Acces la hidrantii interiori;
- Nu este vreun defect vizibil ;
- Desfasurare completd a furtunului, presurizare si verificarea unei liste de
aspecte specifice de control;
- Presurizarea furtunurilor la presiunea maxima de lucru in conformitate cu
EN 671-1 si EN 671-2;



* Se vor respecta tehnologiile specifice lucrarilor de verificare a instalatiilor de
hidranti interiori si exteriori

* Se vor respecta normele si instructiunile de protectie a muncii, in special
normele de protectia muncii pentru astfel de lucrari

* Se vor respecta dispozitiile beneficiarului in ceea ce priveste programul de lucru

sau zonele de lucru la un moment dat.

5. RECEPTIA

Receptia se va efectua in termen de 10 zile de la predarea catre beneficiar a
documentatiei privind lucrarile si verificarile efectuate la locatiile ce fac obiectul
prezentului caiet de sarcini de catre executant, in prezenta unei comisii constituita din

reprezentanti ai beneficiarului si executantului.

DIRECTOR TEHNIC, Intocmit,

Ing. Daniela HM Ing. Mo ta[eagu
0

&




Bd. Lacul Tei 122-124, Sect. 2, cod postal 020396, Bucuresti, Romania 2D
Tel.; +40-21-242.12.08, Tel./Fax: +40-21-242.07.81 ‘XC
secretariat@utcb.ro, www.utcb.ro S0 6001

de Constructii Bucuresti

OFERTA

LServicii de verificare si completare a instalatiei de hidranti la cladirile ce deservesc spatiile de
invdtdmant din U.T.C.B.”

Scopul achizitiei : Buna functionare a instalatiei de hidranti din cadrul UTCB-lui din punct de vedere al
securitatii muncii si PSI.

I.  Obiectul achizitiei publice/cantitti/valori estimate: Verificdri

Nr. Denumire serviciu uMm Canti- Pret unitar Pret
crt. tate estimat total
buc | (leifara TVA) | estimat
(lei fara
TVA)
1. | Cladire CFDPG —corp vechi cutii 21
+ COrp nou hidrant
2. | Facultatea de Hidrotehnica cutii 20
hidrant
3. | Cladire administrativ TESA cutii 8
hidrant
4. | Bloc Decanate cutii 12
hidrant
5. | Facultatea de Ingineria cutii 24
Instalatiilor hidrant
6. | Facultatea de Utilaj cutii 10
Tehnologic hidrant
7. | Laborator Epurarea Apelor cutii 6
Colentina hidrant
8. | Sala de Sport — hidranti cutii 15
interiori hidrant
9. | Sala de Sport — hidranti Buc. 4
exteriori
TOTAL buc 120
TOTAL VERIFICARI = lei f&rd TVA
TOTAL VERIFICARI = lei cu TVA
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LServicii de verificare si completare a instalatiei de hidrantj la cladirile ce deservesc spatiile

Scopul achizitiei : Buna functionare a instalatiei de hidranti din cadrul UTCB-lui din punct de vedere al
securitatii muncii si PSI.

Obiectul achizitiei publice/cantitdti/valori estimate: Completari

Geam Robinet Rola furtun PSI | Teava ofel Piese de Ladmpi
Nr. Denumire protectie | Ptcutiahidrant | tip C cu racorduri | zincat 2™, imbinare semnalizare
crt. serviciu pentru N'"te."f"- legate, 20 m, 16 pt.constructi H
cutie ragg?é"g;’g bar rezistent 20 a geometrics
hidrant bar a fevii de 2™
BiiG 12 mi
buc buc buc
1. | Facultatea de - - - = 2
Hidrotehnica
2. | Cladire administrativ - 3 1 =z -
TESA
3. | Bloc Decanate . 12 - = -
4. | Facultatea de 1 2 2 - 16
Ingineria Instalatiilor
5. | Facultatea de Utilaj - 3 1 1 da -
Tehnologic
6. | Laborator  Epurarea g 1 1 - =
Apelor Colentina
a | TOTAL buc 1 21 b 1 buc= da 18
12ml
b | Pret unitar produs lei fard
TVA/buc.
c | Pret total produse lei fédréd
TVA (axb)
d | Prefunitar manoperd lei fard
TVA/buc.
e | Pret total manoperd lei far&
TVA/buc. (axd)
TOTAL  produse  +
manopera (c+e) lei fard
TVA
TOTAL COMPLETARI = lei fara TVA
TOTAL COMPLETARI = lei cUTVA
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