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DOCUMENTATIE PENTRU ACHIZITIONAREA
constand in achizitionarea de:

Servicii de verificare a instalatiei de hidranti la caminele si cantina studentasca
UTCB,
Servicii de verificare si completare a instalatiei de hidranti la cladirile ce deservesespatiile de
invatamant UTCB,
PRIN PROCEDURA CUMPARARI_I- DjR_E‘CTE prin intermediul catalogului electronic SEAP

1. Informatii generale despre‘autbfitatea contractanta

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Lacul tei nr. 122 — 124,
sector 2, cod fiscal 4266570, telefon/fax  021.242.12.08, cont virament
RO61TREZ23F650601200130X déséhis la Trezoreria Sector 2 Bucuresti, reprezentata prin
Rector Radu Sorin Vacareanu, in calitatea de Autoritate Contractanta, in conformitate cu prevederile
Legii 98/2016 art.7 alin.5, initiaza cumparare directa prin catalogul SEAP Servicii de verificare a
instalatiei de hidranti la cladirile ce deservesc spatiile de invatamant UTCB, la caminele si
cantina studenteasca din UTCB.

2. Serviciile care urmeaza a fi achizitionate sunt:

Nr. ;
o Produs ot || T
01 2 3 4=2*%3
| Cod QPV - 5041 3200-5 e Ser\_licii de_ reparare side i
intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor
LOTUL |
1 | Instalatie hidrant cladire Caminul 2 10 20 200,00
2 | Instalatie hidrant cladire Caminul 3 27 20 540,00
3 | Instalatie hidrant cladire Caminul 4 31 20 620,00
4 | Instalatie hidrant cladire Caminul 5 5 20 100,00
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5 | Instalatie hidrant cladire Caminul 6 3 20 60,00
6 | Instalatie hidrant cladire Cantina studenteasca 7 20 140,00
Total valoare estimata Lotul | 1660
LOTUL I
1 | Instalatie hidrant cladire CFDPG corp vechi si corp nou 21 19,86 417,06
2 | Instalatie hidrant cladire Facultatea Hidrotehnica 20 19,86 397,20
3 | Instalatie hidrant cladire Administrativ Tesa 8 19,86 158,00
4 | Instalatie hidrant cladire Bloc Decanate 12 19,86 238,32
5 | Instalatie hidrant cladire Facultatea de Instalatii 24 19,86 476,59
6 | Instalatie hidrant cladire Facultatea de Utilaj 10 19,86 198,60
Tehnologic
7 | Instalatie hidrant cladire Laborator Protectia SI 6 19,86 119,16
Epurarea Apelor Colentina
8 | Instalatie hidrant SALA DE SPORT = 15 19,86 297,90
9 | Instalatie hidrant cladire exteriorl SALA DE SPORT 4 19,86 79,44
Total valoare estimata Lotul || 2382,27
/. Total - Servicii de reparare $i de intretinere a echipamentului de stingere a
incendiilor
Total generai fara TVA (Lotul | + Lotul II) 404227
Total general cu TVA ( Lotul | + Lotul 1) 4810,30
3. Sursa de finantare : CAMINE CANTINA si VP
4. Valoarea estimata fara TVA: 4042,27 lei (fara TVA)  (Camine cantina — 1660 lei fara TVA si
VP — 238227 lei fara TVA)
5. Durata contractului maxim 30 de zile, de la data semnarii contractului. Garantia

echipamentelor va fi de 12 luni.

Modul de intocmire si prezentare a propunerii financiare: Ofertantii vor intocmi oferta
pentru toate Serviciile de verificare a instalatiei de hidranti la cladirile ce deservesc spatiile
de invatamant UTCB, la caminele si cantina studenteasca din UTCB solicitate de catre

autoritatea contractanta la punctul 2 si a caietului de sarcini.

6.

Ofertele financiare vor fi transmise prin email la adresa de email marian.suica@utcb.ro;
daniela.gheorghe(@utcb.ro pana la data de ... . . | - T

Ulterior verificarii ofertelor depuse, autoritatea contractanta va so||C|ta ofertantulm clasat pe
primul loc sa incarce in catalogul electronic SEAP oferta de pret structurata pe categorii
(autoritatea contractanta va transmite o solicitare privind modul de structurare si incarcare
a ofertei in calalogul electronic SEAP). Oferta financiara va fi publicata in catalogul electronic
SEAP de pe www.e-licitatie.ro. In acest sens ofertantii au obligatia de a avea cont deschis in
SEAP si activ.

Garantia de buna executie : 5% din valoarea contractului.
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7. Modul de prezentare a ofertei : Ofertele financiare vor fi transmise prin email la adresa de
email marian.suica@utcb.ro; daniela.gheorghe@utch.ro. Ofertele vor fi insotite de date de
identificare dupa cum urmeaza:

e Furnizor
e Adresa
e CUI

e Cont trezorerie (Plata produselor se va realiza doar in cont de trezorerie. Ofertele
ofertantilor care nu transmit contul de trezorerie vor fi considerate neconforme)

e Telefon

e Email

8. Conditii de plata : Plata serviciilor prestate se va face in lei, in termen de 30 de zile de |a data
primirii facturii si receptiei serviciilor efectuate.

9. Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut. Va fi considerata castigatoare oferta financiara
care contine toate serviciile solicitate, are toate datele de identificare solicitate de catre
autoritatea contractanta si care a fost transmisa in termenul solicitat.

Daca un ofertant declarant castigator nu-iﬂ@ma in termenul solicitat oferta in catalogul
electronic SEAP, autoritatea contractanta va descalifica oferta si va solicita ofertantului clasat
pe locul 2 sa incarce oferta in catalogul electronic SEAP.

DIRECTIAADMINISTRATIVA SERVICIUL AGHIZITH PUBLICE
IcIu
Ing. a GHEORGHE
Intocmit,

Ing. Marian Suica

A

3|Page



Bd. Lacul Tei 122-124, Sect. 2, cod postal 020396, Bucuresti, Romania
Tel.: +40-21-242.12.08, Tel /Fax: +40-21-242.07.81

C B A secretariat@utcb.ro, www.utcb.ro

Universitatea Tehnica
de Constructii Bucuresti

DIRECTIA TEHNICA

CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
Obiectul caietului de sarcini il constituie ,Servicii de verificare si completare a instalatiei de
hidranti la cladirile ce deservesc spatiile de invatamant *, in UNIVERSITATEA TEHNICA DE
CONSTRUCTII BUCUREST]I, pentru urmatoarele locatii:
* Instalatie hidrant cladire CFDPG — corp vechi Campus Tei - B-dul Lacul Tei, Nr. 124,
Sector 2, Bucuresti
* |Instalatie hidrant cladire CFDPG - corp nou Campus Tei - B-dul Lacul Tei, Nr. 124,
Sector 2, Bucuresti
* Instalatie hidrant cladire Facultatea de HIDROTEHNICA —Campus Tei -B-dul Lacul Tei,
Nr. 124, Sector 2, Bucuresti
* Instalatie hidrant cladire ADMINISTRATIV - Campus Tei - B-dul Lacul Tei Nr. 124,
Sector 2, Bucuresti
* Instalatie hidrant cladire Bloc DECANATE — Campus Tei - B-dul Lacul Tei Nr. 124,
Sector 2, Bucuresti
* Instalatie hidrant cladire Facultatea de INSTALATII - B-dul Pache Protopopescu, Nr.66,
Sector 2, Bucuresti
* Instalatie hidrant cladire Facultatea de UTILAJ TEHNOLOGIC — Calea Plevnei, Nr. 59,
Sector 1, Bucuresti
* Instalatie hidrant cladire Laborator Protectia si Epurarea Apelor COLENTINA — Str.
Rascoala 1907, Nr.5, Sector 2, Bucuresti
* Instalatie hidrant cladire + instalatie hidranti exteriori SALA DE SPORT -
B-dul Lacul Tei, nr.143, Sector 2, Bucuresti
2. DESCRIEREA INSTALATIILOR DE HIDRANT si LUCRARI PROPUSE :
* Instalatie hidrant cladire CFDPG — corp vechi +corp nou
21 buc. cutii hidrant
*Instalatie hidrant cladire Facultatea de HIDROTEHNICA
20 buc. cutii hidrant
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*Instalatie hidrant cladire ADMINISTRATIV TESA
8 buc. cutii hidrant
*Instalatie hidrant cladire Bloc DECANATE
12 buc. cutii hidrant
*Instalatie hidrant cladire Facultatea de INSTALATII
24 buc. cutii de hidrant
*Instalatie hidrant cladire Facultatea de UTILAJ TEHNOLOGIC
10 buc. cutii de hidrant
*Instalatie hidrant cladire Laborator Protectia si Epurarea Apelor
COLENTINA 6 buc. cutii de hidrant
*Instalatie hidranti SALA DE SPORT
15 buc.cutii de hidrant interior
*Instalatie hidranti exteriori SALA DE SPORT
4 buc. hidrant exterior
Total : cutii hidrant utilate = 116 buc.
hidrant exterior = 4 buc.

Total 120 bucati

3. CONDITII SPECIFICE

Instalatii cu hidranti interiori

Normativul are prevederi detaliate privind hidrantii interiori, cu referiri la standardele
europene aplicabile. Pentru actualizarea prevederilor legislatiei din tara noastrd se impune,
pentru aceste produse, actualizarea listei standardelor ca referentjale, cu standardele
care intra sub incidenta Directivei privind produsele pentru constructii 89/106/EEC, prevazute
in Jurnalul Oficial 4C 304 din 13 decembrie 2006, standarde armonizate prin mandatul M109,
standarde mentionate ca referentiale in NP 086-05: SR EN 671-1:2002 Sisteme fixe de lupta
impotriva incendiilor.

* Toate aceste lucrari si verificari necesare, cerute de legislatia in vigoare, trebuie facute

de o firma autorizata.

* Listele de completari si devizul de lucrari, ce se impun in urma verificarilor instalatiilor
de hidranti, vor fi intocmite de catre firma executanta impreuna cu administratorul

cladirii in care se afla instalatia de hidranti si cu un reprezentant al Directiei Tehnice si
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supusa aprobarii conducerii U.T.C.B. Valoarea ce rezulta din necesitatea completarii
instalatiei de hidranti conform normativelor in vigoare va fi aprobata si insusita ca plus

valoare la valoarea contractului ce se va incheia intre U.TC.B. si o firma autorizata.

* Firma autorizata care va executa lucrarile cerute in prezentul caiet de sarcini va elibera

un certificat de garantie a lucrarilor efectuate din care sa rezulte calitatea lucrarilor si

termenul sacadent pentru urmatoarea verificare necesara conform legislatiei in vigoare

si a normelor situatiilor de urgenta actuale.

4. INSTRUCTIUNI DE LUCRU

Prevederile privind intretinerea hidrantjlor interiori:
Se vor verifica :
- Manevrabilitate robinete;
- Starea furtunului;
- Acces la hidrantii interiori;
- Nu este vreun defect vizibil ;
- Desfasurare completa a furtunului, presurizare si verificarea unei liste de
aspecte specifice de control;
- Presurizarea furtunurilor la presiunea maxima de lucru in conformitate cu
EN 671-1 si EN 671-2;
* Se vor respecta tehnologiile specifice lucrarilor de verificare a instalatiilor de hidranti

interiori si exteriori

* Se vor respecta normele si instructiunile de protectie a muncii, in special normele de

protectia muncii pentru astfel de lucrari

* Se vor respecta dispozitiile beneficiarului in ceea ce priveste programul de lucru sau

zonele de lucru la un moment dat.
5. RECEPTIA

Receptia se va efectua in termen de 10 zile de la predarea catre beneficiar a documentatiei
privind lucrarile si verificarile efectuate la locatiile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini de
catre executant, in prezenta unei comisii constituita din reprezentanti ai beneficiarului si

executantului.

DIRECTOR TEHNIC, intocmit,
Ing. Daniela Pirvan Ing. Moneta Neagu
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OFERTA

_Servicii de verificare si completare a instalatiei de hidrantj la cldirile ce deservesc spatiile de
invdtamant din U.T.C.B.

Scopul achizitiei : Buna functionare a instalatiei de hidranti din cadrul UTCB-ui din punct de vedere al
securitatii muncii gi PSI.

I. Obiectul achizitiei publice/cantitati/valori estimate: Verificari

Nr. Denumire serviciu UM Canti- | Pret unitar Pret
cri. tate estimat total
buc | (leifara TVA) | estimat
(lei fara
TVA)
1. | Cladire CFDPG —corp vechi cutii 21
+ corp nou hidrant
2. | Facultatea de Hidrotehnica cutii 20
hidrant
3. | Cladire administrativ TESA cutii 8
hidrant
4. | Bloc Decanate cutii 12
hidrant
5. | Facultatea de Ingineria cutii 24
Instalatiilor hidrant
6. | Facultatea de Utilaj cutii 10
Tehnologic hidrant
7. | Laborator Epurarea Apelor cutii 6
Colentina hidrant
8. | Sala de Sport — hidranti cutii 15
interiori hidrant
9. | Sala de Sport — hidranti Buc. 4
exteriori
TOTAL buc 120
TOTAL VERIFICARI = lei fara TVA
TOTAL VERIFICARI = lei cu TVA
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Directia Tehnica
CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini 1l constituie , Servicii de verificare a instalatiei de hidrantj la cadminele si
cantina studenteasca din U.T.C.B. *, la urmatoarele locatii:
* Instalatie hidrant cladire Cdminul nr. 2 - B-dul Lacul Tei, Nr. 116, Sector 2, Bucuresti;
* Instalatie hidrant cladire Caminul nr. 3 - Str. Ingine3rilor Tei, Nr. 11, Sector 2, Bucuresti;
* Instalatie hidrant cladire Caminul nr.4 - Str. Ingine3rilor Tei, Nr. 29, Sector 2, Bucuresti;
* Instalatie hidrant cladire Caminul nr. 5 - B-dul Lacul Tei, Nr. 122-124, Sector 2, Bucuresti;
* Instalatie hidrant cladire Caminul nr. 6 - B-dul Lacul Tei, Nr. 122-124, Sector 2, Bucuresti;
* Instalatie hidrant cladire Cantinad Studenteasca - B-dul Lacul Tei, Nr. 118, Sector 2, Bucuresti;

2. DESCRIEREA INSTALATIILOR DE HIDRANT si LUCRARI PROPUSE :

* Instalatie hidrant cladire Caminul nr. 2 - 10 buc. Cutii hidrant;
* Instalatie hidrant cladire Caminul nr. 3 - 27 buc. Cutii hidrant;
* Instalatie hidrant cladire Caminul nr.4 - 31 buc. Cutii hidrant;
* Instalatie hidrant cladire Caminul nr. 5 - 5 buc. Cutii hidrant;
* Instalatie hidrant cladire Caminul nr. 6 - 3 buc. Cutii hidrant;

* Instalatie hidrant cladire Cantina Studenteasca - 7 buc. Cutii hidrant;

Total : cutii hidrant utilate = 83 buc.
3. CONDITII SPECIFICE

Instalatji cu hidranti interiori

Normativul are prevederi detaliate privind hidrantii interiori, cu referiri la standardele europene
aplicabile. Pentru actualizarea prevederilor legislatiei din tara noastra se impune, pentru aceste
produse, actualizarea listei standardelor ca referentiale, cu standardele care intrd sub incidenta
Directivei privind produsele pentru constructii 89/106/EEC, prevazute in Jurnalul Oficial 4C 304 din 13
decembrie 2006, standarde armonizate prin mandatul M109, standarde mentionate ca referentjale in
NP 086-05: SR EN 671-1:2002 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor.

* Toate aceste lucrari si verificari necesare, cerute de legislatia in vigoare, trebuie facute de o

firma autorizata.
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* Listele de completari si devizul de lucrari, ce se impun in urma verificarilor instalatjilor de
hidranti, vor fi intocmite de catre firma executantd impreuna cu administratorul cladirii in care se
afla instalatia de hidranti si cu un reprezentant al Directiei Tehnice si supusa aprobarii conducerii
U.T.C.B. Valoarea ce rezulta din necesitatea completarii instalatiei de hidranti conform
normativelor in vigoare va fi aprobata si insusita ca plus valoare la valoarea contractului ce se va

incheia intre U.TC.B. si o firma autorizata.

* Firma autorizatd care va executa lucrdrile cerute in prezentul caiet de sarcini va elibera un
certificat de garantie a lucrarilor efectuate din care sa rezulte calitatea serviciilor si termenul
scadent pentru urmatoarea verificare necesard, conform legislatiei in vigoare si a normelor

situatjilor de urgenta actuale.

4. INSTRUCTIUNI DE LUCRU

Prevederile privind intretinerea hidrantilor interiori:

Se vor verifica :

- Manevrabilitate robinete , urmérindu-se ca deschiderea , respectiv inchiderea sa se realizeze cu
efort minim , iar inchiderea sa fie perfecta;

- Starea furtunului din punct de vedere calitativ, astfel incat acesta sa poata fi utilizat la presiunea si
debitul de utilizare in conformitate cu EN 671 — 1 si EN 672 - 2;

- Accesul la hidrantii interiori;

- Daca nu este vreun defect vizibil ;

- Desfagurare completa a furtunului, presurizare si verificarea unei liste de

aspecte specifice de control;
- Presurizarea furtunurilor la presiunea maximd de lucru in conformitate cu EN 671-1 si EN 671-2;
* Se vor respecta tehnologiile specifice lucrdrilor de verificare a instalatjilor de hidrantj interiori si

exteriori

* Se vor respecta normele gi instructiunile de protectie a muncii, in special normele de protectia

muncii pentru astfel de lucrari

* Se vor respecta dispozitiile beneficiarului in ceea ce priveste programul de lucru sau zonele de

lucru la un moment dat.
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5. RECEPTIA

Receptia se va efectua in termen de 10 zile de la predarea cétre beneficiar a documentatiei privind
verificdrile efectuate la hidrantii din locatiile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, de catre

prestator, in prezenta unei comisii constituita din reprezentanti ai beneficiarului si prestatorului.

DIRECTOR TEHNIC, Intocmit,

Ing. Daniela Pirvan Ing. Monet3 Neagu

i

o

Pag. 3 of 3



U T Bd. Lacul Tei 122-124, Sect. 2, cod postal 020396, Bucuresti, Roméania
Tel.: +40-21-242.12.08, Tel./Fax: +40-21-242.07.81

CB ‘ secretariat@utcb.ro, www.utcb.ro

Universitatea Tehnicd
de Constructii Bucuresti

OFERTA

L.Servicii de verificare a instalatiei de hidranti la cdminele si cantina studenteasca din U.T.C.B."

Scopul achizitiei : Buna functionare a instalatiei de hidranti din cadrul UTCB-ui din punct de vedere al
securitdtii muncii si PSI.

I.  Obiectul achizitiei publice/cantitati/valori estimate: Verificari

Nr. Denumire serviciu um Canti- Pret unitar Pret
crt. tate estimat total
buc | (leifaraTVA) | estimat
(lei fara
TVA)
1. | Instalatie hidrant cladire cutii 10
Caminul nr. 2 hidrant
2. | Instalatie hidrant cladire cutii 27
Cdminul nr. 3 hidrant
3. | Instalatie hidrant clddire cutii 31
Caminul nr. 4 hidrant
4. | Instalatie hidrant cladire cutii 5
Caminul nr. 5 hidrant
5. | Instalatie hidrant cladire cutii 3
Caminul nr. 6 hidrant
6. | Instalatie hidrant cladire cutii 7
Cantind Studenteasca hidrant
TOTAL buc 83
TOTAL VERIFICARI = lei farda TVA
TOTAL VERIFICARI = lei cu TVA




